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D evohome

1. Pressandhold
for 3 seconds.

2. Pressthegreentick

3. Press .

4. Typeaname forthe new zone
and press the green tick

5. Press .

6. Ifyouwanttocontrolthe zone
temperature with the evohome
Controller (which needs to be

located in that zone) press
,otherwise press

-

ﬁ
L-J HR91
7. Pressthe binding m
. button [£) for 5 secs. ¢
. . N1/
. 8. The LED will flash ol
. forup to
2 mins whilst binding.
: 9. Successfulbindingis =

confirmed by [/ LED
showing permanent
for 5 secs.

10.

‘11,
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evohome

D evohome

You should receive a

message on the
evohome Controller (if not
go back and re-bind).

Either press the green tick
to add another radiator to the
zone or press the red cross

if you don't need to add
another radiator to the zone.

You must repeat these steps
for each radiator controller.
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evohome : HR91 : evohome
HaTucHeTe 1 3anpbkTe n HACTPOWKA 3a 3 cekyHam « 7. HatucHete 6yToHa 3a cBbp3BaHe 5] 3a 5 cexyHan + 10. Tpa6sa aa nonyyuTe NoTBbLP}KAEHWE 3a YCITELLIHO
HaTucHeTe 3eneHaTa oTMeTKa . 8. Ceeropuopa (LED) (=] we sanouHe pa mura AMBER 3a 2 . cBbp3BaHe Ha evohome (ako He nosTopeTe NpoLeaypaTa)
Hatuchere ADD ZONE . MUHYTW, N0 BPEME Ha CBbP3BAHETO *  11. HatucHete 3eneHata otmeTka [l na ce nobasAT owe
« 9. VYcnewHoto cBbp3BaHe ce noTBbpaasa oT (=] LED nokassaw,  « PaAanaTopu B 30HaTa UK HaTUCHETE YepBeHns KDBCT
E;’;sﬁ(e; 32 HOB&Ta 30Ha U HATUCHETE 3eneHarta . noctosHHo 3E/TEHO 3a 5 cekyHan & . aKo He e Hy»HO a ce 006aBAT OLLe PaAMaToOpu B 30HaTa.
5. Hatucrere RADIATOR VALVE . &uﬁ _/*\_ ] . TpabBa fAa NOBTOPUTE TE3M CTHMKM 32 BCEKU PagmaTopeH
6. AKo vickaTe fla Ce KOHTPOMMpa TeMrepaTypaTta Ha 30Ha C . . perynaTtop
KoHTponep evohome (KoiiTo TpAbBea fia Ce Hamypa B Tasn M M
30Ha) HaTucHeTe YES, B npoTuBeH cnyyait HatucHete NO . 5SEC ZMIN 5SEC .
1. Stisknéte a podrzte i# NASTAVEN! po dobu 3 sekund s 7. Zmacknéte a drzte tlacitko pro parovani[=] po dobu 5 sekund s 10. Méli byste obdrzet oznameni o USPESNEM sparovani na
2. Stiskngte zelené potvrzeni [l « 8. [E]LEDosvétleni bude blikat ORANZOVE az 2 minuty béhem displeji fidici jednotky evohome (jestlize ne, jdéte zpéta
3. Stisknéte PRIDAT ZONU . parovani : znovu spérujte) 2
e . P e . « 9. Uspésné parovani bude potvrzeno [Z] LED osvétlenim, které « 11 Bud'stisknéte zelené potvrzeni L% a pridejte dal3i hlavice do
4 gsgfzt;n?ove mistnosti a stisknéte zelené M buge sv[t'\?ZELENE po d%bu 5 sekd . ?ejnéﬁﬂ’stn_ogﬂ, nel:?o stiskf\é}e éervenyvkﬁ’ie_k v pfipadé,
T P . . . ze dalsi hlavici do mistnosti pridat nepotrebujete
5. St\skljete OTOPNA TELE,SA ) o : " i~ = . ) ) ] -
6. Jestlize chcete pro méfeni teploty v mistnosti pouZivat fidicf . . Tyto kroky je nutné zopakovat pro kazdou hlavici
jednotku evohome (ktera musi byt v této mistnosti umisténa), . .
stisknéte ANO, jinak stisknéte NE M ©5SEC ©2MIN @ 5SEC :
1. Tartsanyomvaa Q BEALLITASOKAT harom masodpercig Lo Nyomja meg az OSSZETANITAS gombot [Z] a radiator szelep * 10. Azevohome kozponti kezel6 egységen megjelend SIKERES
2. Nyomja meg a zéld “pipa’ jelet /az evohome kézponti kezels . szabalyozdén 5 masodpercig . CSATLAKOZAS Uzenet jelzi a sikeres 6sszetanitas
egységen/ [Vl : 8 A[E]LED borostyanvérésen fog villogni koriil-beliil két percig  * (amennyiben nem kap ilyen izenetet, tigy prébalja meg az elsé
3. Nyomja meg a ZONA HOZZAADASA gombot /az evohome . amig az 6sszetanitas folyik. . {épestdl djra étrenozni a kapcsolatot)
kdzponti kezeld egységen/ . 9. Asikeres dsszetanitasta =] LED ZOLD szinG, - 5 masodperces, M N . B | e L
4. rja be az Uj zona nevét és nyomja meg a zold pipat /az . folyamatos - felvillanasa jelzi « 11 Akbzpontikezelbegységen a z0ld ‘pipa megnyomasaval
) evohome kdzponti kezeld egységen/ [Vl . M “4" Ujabb radidtort adni a zonghoz, vagy nyomjamega_
X f : : piros keresztet [JEIgll amennyiben nem kivan tobb radiatort
5. Nyomja meg a RADIATOR SZELEP pontot /az evohome M -/*\- = . csatlakoztani.
kézponti kezeld egységen/ . &"@ .
6. Amennyiben a zona hémérsékletét az evohome szabalyozéval . . Minden radiator szabalyozénal ugyanezeket a lépéseket
szeretné allitani - ehhez a szabalyozénak a szabalyozni kivant . 5SEC 2MIN 5SEC . kell megismételnie.
helyiségben kell lennie - nyomjon IGEN-T, amennyiben nem, . :
ugy nyomjon NEM-et /az evohome kézponti kezelé egységen/ .
1. Wecisnaciprzytrzymac Q USTAWIENIA przez 3 sekundy HE A Nacisnac przycisk powigzania [£] przez 5 sekund : 10. Nawyswietlaczu modutu evohgmg pojawi sie komunikﬁt
2. Potwierdzic¢ zielonym przyciskiem wyboru . 8. Podczas powigzania pomarariczowa dioda miga do 2 minut . ZAKQNC_ZONY POMYSLNIE (jesli brak, nalezy ponowic
3. Nacisng¢ DODAJ STREFE + 9. Poprawne powiazanie potwierdzone jest ciagtym $wieceniem N 1 5\7ww§zama:) by dodania kolsi inika do stref
. . . o . ZIELONEJ diod rzez 5 sekund . . W razie potrzeby dodania kolejnego grzejnika do strefy,
4. Vﬁ/prowadbnc nazwe nowej strefy i potwierdzic zielong . y[E]p : nacismac zielony znak wyboru [l jesl nie nacisnac czer-
fxong wyboru N LY — : wony krzyzyk 7l
5. Nacisng¢ ZAWOR GRZEJNIKOWY . N .
6. Jedli strefa sterowana jest modutem evohome (ktory musi . M Nalezy powtdérzy¢ procedure powigzania dla kazdego
byc zlokalizowany w tej strefie) wybra¢ TAK, w przeciwnym . 5SEC 2 MIN 5SEC . kolejnego grzejnika
przypadku NIE : :
1. Apasatisi mentineti apasat £ SETARI timp de 3 secunde. ¢ 7. Apasatibutonulde conectare =] 5 sec. . 10. Trebuiesa primiti un mesaj SUCCES pe controlerul
2. Apasatibifa verde . 8. LED-ul[Z] va clipi pana la 2 minute in timpul conectarii . evohome (in caz contrar, reluati procedura de conectare)
3. Apasati ADAUGA ZONA . 9. Conectarea reusita este confirmata de LED-ul [=] aprins + 11 Apasatibifa verde [l pentru a adauga alt radiator zonei
4. Introduceti un nume pentru noua zona si apasati . continuu VERDE timp de 5 sec. . Sa;. atpasatl crucea rosie [JE7l] daca nu doriti sa adaugati alt
. . radiator zonel.
bifa verde [l . NP .
" . -1 3 = .
5. Apasati ROBINET RADIATOR . E‘ll@ ST . Trebuie sa repetati acesti pasi pentru fiecare cap
6. Daca doriti sa reglati temperatura zonei cu controlerul . . termostatic.
evohome (care trebuie sa fie amplasat in acea zona) apasati . 5SEC 2 MIN 5SEC .
DA, in caz contrar apasati NO : :
1. Stlacita podriat‘ﬁ NASTAVIT na 3 sekundy E 7. Stlacittlacidlo parovania =] na 5 sek. s 10. Mali by ste prijaﬁ spravu USPESNE na regulatore evohome (ak
2. Stlacitzeleny hacik [zl . 8. .&:ED—EM@ . nie, chod'te spat a parujte znova)
3. Stlagit PRIDAT ZONU . 9. Uspesné parovanie je potvrdené zasvietenim [£] LED - na 5 M 11. S‘ldaéte bud'zelevny }ja’éikpre pridanie dalSieho rad'\a’tqra k
4. Zadat meno pre novu zénu a stlacit zeleny hacik [0 N sek ZELENA M é?rl]ve} algpc; stlkac?e cerveny krizik [JEZ3ll ak nepotrebujete pridat
. < . . . atsiradiator Kk zone
5. Stlacte RADIATOROVY VENTIL . Sk — .
6. Ak chcete regulovat teplotu zény podla snimaca v regulatore . "@ Uy . Tieto kroky musite zopakovat pre kazdy regulator
evohome (ktory musi byt umiestneny v tejto zéne), stlacit ANO, M : vykurovacieho telesa
inac stlacit NIE . @ 5sEg ®2MIN 555% .
HaTucHiTe Ta yTpMMy%Teﬁ SETTING npoTarom 3 cekyHp, M 7. TlpoTaroM 5 ceKyHp HaTUCHITb KHOMKY MNPUB'A3KM E] . 10. |:|a KOHTponepi ev_ohome Bu oTpumyeTe MOBIOOMNEHHA
HaTuCcHITh 3eneHy KHOMKY NiATBEPOKEHH: « 8. Bpexuminpus’ asysaHHa = iHaukaTtop Gyae 6numati . SUCCESS, sike CBIA4UTL NPO yCnilliHe 3aBepLueHHA npouecy
HaTucrits ADD ZONE . YOBTVIM NpoTarom 2 xsuinH . (AKWo uboro He Blp.ﬁynocz, 6ynb nacka 3HoBy NOCMIA0BHO
N . o . N MOBTOPITL Aii 3 NPUB'A3KYM
BBeqiTb Ha3By HOBOI 30HM Ta HATUCHITL 3eMEHY KHOMK + 9. fAkuwo npueAsysarHa npoiiwno saanc =] inankatop yae . } .
m,u.Tiepﬂ,meHiﬂ y Yy : nocTiiHo ropitn 3EJTEHVIM npotsrom 5 cexyHp, : 11. AGo HaTUCHITL 3E/1EHY KHOKY MiATBPEMKEHHA wob
: . . [00aTV We OfVH pafiaTop B 30HY ab0 HAaTUCHITb KHOMKY
5. Hatuchite RADIATOR VALVE . - = . BiAMOBM AKLLO BaM BinbLue He MOTPIBHO fofasaTh
6. AKLLO BM XO4eTe KOHTPOIIOBATY TeMnepaTypy NoBiTps 3 : “@ : papiaTopuv 40 L€l 30HN
KoHTponepa evohome (SKuit NOBUHEH 3HAXOAMUTUCSA B i1 30HI) o .
HaTuCHITb YES, B iHWOMY BUNaaky HaTucHiTb NO . 5SEC @ 2MIN 5SEC . Heo6xigHo noBTOPUTK Ui Aii OKPEMO A5 KOMHOIo
\ . . papiaTopHOro KoHTponepa
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Manufactured for and on behalf of
the Environmental & Energy Solutions
Division of Honeywell Technologies
Sarl, EXES, Z.A,, La Piece 16,1180
Rolle, Switzerland by its Authorised
Representative Honeywell Inc.

Conforms to protection requirements
of the following directives: EMC:
2014/30/EU, LVD: 2014/35/

EU, R&TTE: 1999/5/EC Hereby,
Honeywell declares that this product
is in compliance with the essential
requirements and other relevant
provisions of Directive 2014/53/EU

Receiver Category 2

WEEE Directive 2012/19 EU
Atthe end of the product life
dispose of the packaging and
product in a corresponding
recycling centre. Do not dispose of
the unit with the usual domestic
refuse. Do not burn the product

Honeywell International Inc.
Newhouse Industrial Estate,

Mpou3Be/eH 3a v OT MMETO Ha
otgena Environmental & Energy
Solutions Division Ha Honeywell
Technologies Sarl, E&ES, Z.A, La
Piéce 16, 1180 Rolle, Switzerland

OTFOBEDR Ha U3NCKBaHWATa

33 01a3BaHe Ha CrefHnTe
avpekTvsu: EMC: 2014/30/

EC, LVD: 2014/35/EC,R&

TTE: 1999/5/E0 C HacToawioTo
Honeywell aeknapvipa, ye To3un
NPOQYKT € B CbOTBETCTBYE C
OCHOBHWTE U3UCKBAHWA U ApyruTe
NPUNOXMMI PA3NOPELHY OT
[upextisa 1999/5/EQ

Mpuemnuk Kateropus 2

[Oupektnea WEEE 2012/19/
EC B kpast Ha wusoTa
npoAyKTa Aa ce NpeaocTasy

C OMaKoBKaTa B ChOTBETHNSA
LIeHTB 33 PeLyKkInpaHe.

He nsxebpnsiite ypena c
0bunyaiH1Te BUTOBM OTNALBLM.
He usrapsiite npopykTa

Motherwell, ML1 5SB

www.honeywell.com

\lyrobeno pro a jménem divize
Environmental & Energy
Solutions spolecnosti Honeywell
Technologies Sarl, E&ES, ZA.
LaPiece 16,1180 Rolle,
Svycarsko jeho zplnomocnénym
zastupcem Honeywell Inc.

Viyhovuje pozadavkim na ochranu
nasledujicich predpist: EMC:
2014/30/EU,LVD: 2014/35/EU,
R&TTE: 1999/5/EC Spolecnost
Honeywell timto prohlasuje, Ze tento
produkt je vsouladu se zakladnimi
pozadavky a dalSimi pristusnymi
ustanovenimi smérnice 1999/5/EC

Piijimac kategorie 2

Smérmnice WEEE 2012/19 EU

Na konci Zivotnosti vyrobku
Zlikvidujte obal a vyrobek v nalezitém
recyklacnim centru. Nevyhazujte
zafizeni do bézného doméciho
odpadu. Tento vyrobek nespalujtet

AHoneywell Technologies EES
divizioja nevében és meghizasabol
gyartja: Sarl, E&ES, Z.A,, La Piece
16,1180 Rolle, Svajc, a Honeywell
Inc. hivatalos képviseldje

Atermék a kdvetkezo védelmi
direktivaknak felel meg: EMC:
2014/30/EU, LVD: 2014/35/
EU, R&TTE: 1999/5/ECA
Honeywell ezdton kijelenti, hogy
a termék megfelelaz 1999/5/
EC direktivaban megfogalmazott
sziikséges eloirasoknak

2-es kategoriaju vevokésziilék
2012/19/EUWEEE
direktivaanakmegfeleloen a
B2:132 életciklusanak végen
mind a terméket, mind pedig a
csomagolast adja le az erre kijelolt
Ujrahasznositasi kozpontban. Ne
égesse el vagy dobja ki a terméket
ahaztartasi hulladékok kozé.

" CE@

© 2017 Honeywell International Inc.

Printed in the UK

Wyprodukowano dlaiwimieniu
Environmental & Energy
Solutions Division of Honeywell
Technologies Sarl, E&ES, ZA, La
Piéce 16, 1180 Rolle, Szwajcaria
przez jego upowaznionego
przedstawiciela Honeywell Inc.

Zgodny z wymaganiami
bezpieczenstwa nastepujacyh
dyrektyw: EMC: 2014/30/EU, LVD:
2014/35/EU, R&TTE: 1999/5/
EC. Firma Honeywell o$wiadcza,

7e niniejszy produkt spetnia
podstawowe wymogi i inne stosowne
przepisy dyrektywy 1999/5/WE

Odbiornik kategorii 2

Dyrektywa WEEE 2012/19/EU

Po uptywie okresu waznosci produktu
nalezy zutylizowac opakowanie oraz
produkt w odpowiednim punkcie
recyklingu. Nie wolno wyrzucac
urzadzenia ze zwyktymi odpadami
domowymi. Nie pali¢ produktu..

getconnected.honeywell.com

Fabricat pentru siin numele Diviziei
Environmental & Energy Solutions
a Honeywell Technologies Sarl,
ERES,Z.A, La Piece 16,1180
Rolle, Elvetia de Reprezentanta
Autorizata Honeywell Inc.

Este conform cerintelor de protectie
ale urmatoarelor directive: EMC:

2014/30/EU, LVD: 2014/35/EU,

R&TTE: 1999/5/EC. Prin prezenta
Honeywell declara ca acest produs
este in conformitate cu cerintele
esentiale si alte prevederi relevante
ale Directivei 1999/5/EC.

Receptor Categoria 2

Directiva WEEE 2012/19/EU.
La sfarsitul duratei de utilizare

a produsului duceti ambalajul

si produsul la un centru de
reciclare. Nu aruncati aparatul
impreuna cu gunoiul menajer.
Nu dati foc produsului.

Viyrobené preav mene Environmental Burotonena ans i sig imeHi

& Energy Solutions Division of

Z.A.,LaPiece 16,1180 Rolle,
Svajciarsko jeho autorizovanym
zastupcom Honeywell Inc.

Vstlade s poziadavkami na ochranu
podla nasledujtcich smeric: EMC:
2014/30/EU,LVD: 2014/35/
EU, R&TTE: 1999/5/EC. Tymto
Honeywell prehlasuje, Ze tento
vyrobok je v zhode so zakladnymi
poziadavkami a ostatnymi
prislusnymi ustanoveniami
smernice 1999/5/EC

Prijimac kategdrie 2
Smernica WEEE 2012/19/EU

Na konci Zivotnosti vyrobku likvidovat

obal a vyrobok v zodpovedajlicom
recyklacnom centre. Nelikvidovat
spolu s beznym domovym
odpadom. Vyrobok nespalovat.

[lenapTameHTy HaBKOMMLIHLOrO

Honeywell Technologies Sarl, EXES, cepenosuia Ta pilueHb
Z

B eHepreTuLy Honeywell
Technologies, E Sarl & ES,
3.A, LaPiece 16,1180 Rolle,
LLBeitLapis AK yOBHOBaXHOTO
npencraeHuka Honeywell Inc.

Bianosinae BuMOoram saxucty
HacTynHux aupexTie: EMC:
2014/30/EU, LVD: 2014/35/
EU, R&TTE: 1999/5/EC. Lium
Komnais Honeywell ninTeepaskye,
1140 el BUID BiANOBIAaE
KIK0HOBIAM BUMOraM Ta iHLLNM
BIAMOBIZHIM NONIOKEHHAM
[vpextveu 1999/5/EC

Mpuitmay Kareropii 2

[Ovpektusa WEEE 2012/19/EU.
HanpukiHui Tepmiky cyw6u
MPOYKTY yTVNI3aLLit0 yNakoBKy Ta
MPOLYKTY HeobxiaHo 3aiiicioaTy
Y BIANOBIAHOMY LieHTPI yTunisayi.
He sukuaaiite npucTpin i
3BUYAIHIM NOBYTOBUM CMITTAM
Ta He cnanioiiTe 1oro
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LED - bude blikať JANTÁROVÁ počas párovania až 2 min




